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GMZ 2.4
Gas-Mess-Zentrale

GASWARNANLAGE FÜR HEIZRÄUME BIS 80 m2 
Aufbau und Funktion in Anlehnung 
an die DIN-EN 50545-1

Zuleitung 
NYM-J 3 × 1,5 mm2

Externes Steuerelement
Gebäudeleittechnik

Externe Geräte

 
NYM-J 3 × 1,5 mm2

 
NYM-J 3 × 1,5 mm2

JY (ST) Y 2 × 2 × 0,8 mm2 JY (ST) Y 2 × 2 × 0,8 mm2

JY (ST) Y 2 × 2 × 0,8 mm2

 
zur nächsten Leuchtscheibe

Gasmagnetventil

 
NYM-J 3 × 1,5 mm2

 
NYM-J 3 × 1,5 mm2

M

!GAS ALARM!

!GAS ALARM!

!GAS ALARM!
RAUM NICHT BETRETEN 

!GAS ALARM!
!GAS ALARM!
RAUM VERLASSEN 
ERSTICKUNGSGEFAHR

!GAS ALARM!
RAUM VERLASSEN 
ERSTICKUNGSGEFAHR


